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T3 beachten!

Anschlusseisen 
für Stb.-Stütze 
T3 beachten!

Anschlusseisen 
für Stb.-Stütze 
T3 beachten!

Anschlusseisen 
für Stb.-Stütze 
T3 beachten!

Pos. 11
Lichtband

Pos. 11
Lichtband
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Pos. E 4 - Stb.- Unterzug
50 / 40 cm

Pos. E 13
Stb.- Stürz
konstruktiv

Pos. E 13
Stb.- Stürz
konstruktiv

Pos. E1.1
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.2 - Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E 13
Stb.- Stürz
konstruktiv

Pos. E1.5 - Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.6 - Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.3
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.5 
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.5
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.5
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.4
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E2.1
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E1.3 
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E 7
Stb.- Unterzug
17.5 / 30 cm

obersten 3 Schichten
in KS 12 MIII

Pos. E2.5
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E2.5
Stb.- Decke
d= 18 cm
mit Zulagen
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T4 beachten!

Pos. W 2
Stb.- Balken
17.5 / 20 cm

Pos. W 1
Stb.- Decke
d= 16 cm Pos. W 3
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konstruktiv

Pos. 8
HE-B 160
Rahmenstiel

Pos. 8
HE-B 160
Rahmenstiel

Pos. 8
HE-B 160
Rahmenträger
durchlaufend

Pos. 9
Vertikaler X-Verban
d= 76, 1x 2,9 mm
durchlaufend

Pos. 3
Stahlstütze
IPE 330
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Pos. E 15N
Stb.- Stütze
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Pos. E 16N
Stb.- Stütze
24 / 24 cm

Pos. E 6N
Stb.- Unterzug
17.5 / 30 cm

obersten 3 Schichten
in KS 12 MIII

Pos. 3
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 3
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 4
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 3
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330 

Pos. 3
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 4
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 3
Stahlstütze / Rahmen
IPE 330

Pos. 6
Stahlstütze
IPE 180

Pos. 6
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IPE 180
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Pos. 3
Stahlrahmen
Riegel: IPE 240
Stiel:    IPE 330

Pos. 3.1 N
Stahlrahmen
Riegel: IPE 240
Stiel:    IPE 330

Pos. 3.1 N
Stahlrahmen
Riegel: IPE 240
Stiel:    IPE 330

Pos. 3
Stahlrahmen
Riegel: IPE 240
Stiel:    IPE 330

d= 76.1x2.9 mm durchlaufend

d= 76.1x2.9 mm durchlaufend

d= 76.1x2.9 mm durchlaufend
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Pos. E 13
Stb.- Unterzug
konstruktiv

Pos. E 13
Stb.- Stürz
konstruktiv
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Giebelträger
HE-A 100

Pos. 12
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24
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Pos. E 5 - Stb.- Unterzug
50 / 40 cm
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Pos. E1.5 - Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E1.3 
Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E 3
Zulagen

Pos. E 3
Zulagen

Pos. E1.1 - Stb.- Decke
d= 16 cm

Pos. E2.1
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E2.1
Stb.- Decke
d= 18 cm

24
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83 35

Pos. E2.1
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E2.1 
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E 8
Stb.- Unterzug
35 / 30 cm

Pos. E2.2
Stb.- Decke
d= 18 cm

Pos. E2.3 / E2.4
Deckenzulage

Pos. E 10
Stb.- Unterzug
17.5 / 30 cm

Pos. E 17
Stahlstütze
d= 70,0 x 4.0mm

Pos. E 17
Stahlstütze
d= 70,0 x 4.0mm

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. 12
Aussenwand50

Pos. E 14
Stb.- Balken
konstruktiv

Pos. E 9
Stb.- Unterzug
17.5 / 30 cm

Pos. E 13N
Stb.- Unterzug
17.5 / 63 cm

Pos. E 13N
Stb.- Unterzug
17.5 / 63 cm

Pos. E 12N
Stb.- Unterzug
17.5 / 63 cm
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1.17 WC-Herren
U: 22.40 m

Dusche-D
U: 8.54 m

1.20

1.19 WC-Damen
U: 8.52 m

1.23 Werkstatt
U: 16.38 m

1.18 Umkleide D
F: 8.65 m² U: 12.06 m

1.24
U: 75.39 m

Fahrzeugh.

1.15 Umkleide H
U: 54.93 m

F: 3.73 m²

F: 3.90 m²

F: 305.50 m²

F: 16.00 m²

1.22 Putzmittel
U: 8.31 mF: 3.85 m²

1.21 PSA 2
U: 10.91 mF: 7.40 m²

B
W
D

Anstrich
Anstrich

1.11 Abst.
U: 7.54 m

B
W
D

Anstrich
Anstrich

1.09 Schulung

B
W
D

Büro 2
U: 16.79 m

Anstrich

1.03

Anstrich

abgeh. Decke

B
W
D

U: 25.07 m
WC-Herren1.05

Fliesen / Anstrich

B
W
D

Anstrich
Anstrich

1.08 Technik
U: 9.91 m

B
W
D

Anstrich
Anstrich

1.13 PSA 1
U: 14.54 m

B
W
D Anstrich

Fliesen / Anstrich
B
W
D Anstrich

Fliesen / Anstrich

B
W
D Anstrich

Fliesen / Anstrich

B
W
D

Anstrich
Anstrich

Anstrich
abgeh. Decke

B
W
D

1.01 Flur 1
U: 47.05 m

B
W
D

Fliesen 
Anstrich
Anstrich

B
W
D Anstrich

1.10 Küche
U: 17.97 m

Anstrich

B
W
D

Anstrich
Anstrich

B
W
D

Anstrich
Anstrich

B
W
D

Anstrich

1.02 Büro 1
U: 17.15 m

Anstrich

B
W
D

Anstrich

Treibstoff1.07
U: 9.93 m

Anstrich

B
W
D

Anstrich
Anstrich

1.12
U: 9.54 m

HAR-Notstrom

B
W
D

Anstrich

1.06 Lager
U: 14.39 m

Anstrich

B
W
D

1.04 WC-Damen
U: 15.43 m

Anstrich
Fliesen / Anstrich

F: 86.72 m² U: 38.93 m
Fliesen: 30 / 60 cm

F: 6.76 m²
Spaltklinker

F: 3.41 m²
Fliesen: 30 / 60 cm

F: 12.65 m²
Spaltklinker

F: 93.65 m²
Spaltklinker

F: 12.75 m²

Fliesen: 20 / 20 V+B

Fliesen: 20 / 20 V+B

Fliesen: 20 / 20 V+B

F: 17.00 m²
Fliesen: 30 / 60 cm 

F: 5.59 m²
Fliesen: 30 / 60 cm

F: 5.64 m²
Spaltklinker

F: 12.93 m²
Spaltklinker

F: 15.88 m²
Fliesen: 30 / 60 cm

Spaltkl. - Rüttelboden 

Spaltkl. - Rüttelboden

F: 37.65 m²
Fliesen: 30 / 60 cm

F: 16.16 m²
Fliesen: 30 / 60 cm 

F: 8.82 m²
Fliesen: 30 / 60 cm 

F: 15.93 m²
Fliesen: 30 / 60 cm 

B
W
D

Anstrich
Anstrich

Spaltklinker

B
W
D

Anstrich
Anstrich

Spaltklinker

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Glas

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

32 db
Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

2

32 db
Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

3

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

32 db

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

32 db

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

32 db
Zarge: Alu
Blatt:   Glas

Zarge: Stahl
Blatt:   Glas Zarge: Stahl

Blatt:   Glas

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

31

Rahmen: Alu
Tor:         Alu

35
Rahmen: Alu
Tor:         Alu

34
Rahmen: Alu
Tor:         Alu

36
Rahmen: Alu
Tor:         Alu

3738
Rahmen: Alu
Tor:         Alu

Blatt:   Stahl
Zarge: Stahl
33

Blatt:   Stahl

32
Zarge: Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

2425

27

28

29

Zarge: Stahl
Blatt:   Holz

4

Blatt:   Glas
Zarge: Alu
1

Zarge: Alu
Blatt:   Glas

11

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

26

Zarge: Stahl
Blatt:   Stahl

23

A A

Tür - Neu

Tür - Abbruch

Innentüren / Zargen

Abkürzungen / Zeichenerklärung
AD  -  Abgehängte Decke

BRH  -  Brüstungshöhe

BE  -  Bodeneinlauf

BW  -  Brandwand

DA  -  Deckenaussparung

DD  -  Deckendurchbruch

DS  -  Deckenschlitz

FFB  -  Fertigfußboden

FB  -  Fußboden

FBD  -  Fußbodendurchbruch

FS  -  Fußbodenschlitz

FH  -  Fensterhöhe

FL  -  Feuerlöscher

GK  -  Gipskarton

GW  -  Gurtwickler/-kasten

HK  -  Heizkörper

HKN  -  Heizkörpernische

ROL  -  Rolladenkasten

MA  -  elektr. Rolladenantrieb

U  -  Umfang

UK  -  Unterkante

UZD  -  Unterzugdurchbruch

UZ  -  Unterzug

VK  -  Vorderkante

WA  -  Wandaussparung

WD  -  Wanddurchbruch

WH  -  Wandhydrant

WS  -  Wandschlitz vertikal

WSH  -  Wandschlitz horizontal

Brandschutz
Türqualität
Türnummer
Raumnummer

Türstempel Türen
F90 - feuerbeständig 90 min.

F30 - feuerhemmend 30 min.

AL - Aluminium

FT - Fassadentür

RS - Rauchschutztür

H - Holz Tür

G - Glastür

ST - Stahltür

T90/RS H
11.01

Raumnummer
Raumbezeichnung
B
W
D

---
---
---Decke

Boden
Wand

Raumstempel

EUV  -  Elektrounterverteilung

DF  -  Dehnungsfuge

- cm
- cm

Raumgröße

lichte
Raumhöhe

- m²

LH: +---

P/FL - Putz mit Fliesen
P/TA - Putz mit Tapeten

A - Anstrich
P/A   - Putz mit Anstrich

LI - Linoleum
FL - Fliesen

E - Estrich
PA - Parkett
LA - Laminat

TB - Teppichboden

DetailmarkierungSchnittführung
Det.Nr.
0000

Grundriss Schnitt+- 0.00  OK FFB
- 0.08  OK RFB

+- 0.00  OK FFB   Fertigkote

+- 0.00  OK RFB   Rohkote

Ausführungshinweise
+- 0.00 = ...... m ü. NN  /  OK FFB = + ...... = ....... m ü. NN

Bauteile / Wände allgemein

Mauerwerk - Neu

Bauteil - Abbruch

Mauerwerk - Bestand

x
x

Leichtbauwand

Beton bewehrt - Neu

Beton unbewehrt - Neu

F90

GK-Ständerwerkwand

Wärmedämmung

F 30  -  feuerhemmende Wand

F 90  -  feuerbeständige Wand

OK  -  Oberkante

RB  -  Rohboden

RD  -  Rohdecke

RH  -  Raumhöhe
Meterriss 
ab OKFFB

Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB.
Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB.
Durchbruchs-, Öffnungs und Türbreitenmasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben.
alle Angaben zu lichten Durchgangsbrreiten/-höhen sind bindend einzuhalten!

Alle Masse und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen. 
Die Höhenmaße sind vomMeterriss selbst zu nehmen.
Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der 
Bauleitung anzuzeigen. Das Messen aus der Zeichnung ist unzulässig!

Alle Trockenbauwände sind grundsätzlich auf den Rohfussboden auzusetzen, wenn nicht anders
vermerkt. Alle Wanddurchbrühe und Öffnungen sind nach Einbringung der Leitungen
fachgerecht zu schliessen.

Konstruktive Bauteile sind nur in Verbindung mit den Schal- u. Bewehrungsplänen gültig.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Planern sofort mitzuteilen.

Mauerwerk F90

Wärmebrücken sind gem. Energieverordnung zu vermeiden
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